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PRESENTACION

El tratamiento de aguas usadas es una garantia de preservacién de un entorno
acudtico aceptablemente limpio erigiéndose como una herramienta critica en la
lucha contra la contaminacién. También muestra su utilidad en el campo, cada vez
mis en desarrollo, de la regeneracién de aguas depuradas con vistas a su reutili-
zacién puesto que este recurso, una vez que ya se cuenta con un texto legislativo
europeo que fue incorporado a la normativa nacional en 2024, es una fuente de
agua insustituible tanto a escala global, como especialmente en geografias defici-
tarias en aportes naturales, cual es la de nuestro entorno.

Si bien las aguas residuales cuando son de procedencia doméstica mayori-
tariamente admiten procesos depuradores biolégicos dado su alto contenido en
materias orgdnicas de desecho, ricas en carbono y nitrégeno y, por tanto, fuentes
tipicas de alimento y energia para muchos microorganismos, el incremento en su
contenido en otras sustancias mds refractarias al tratamiento biolégico hace que
estos sistemas se muestran claramente ineficaces en muchas ocasiones para lograr
niveles de depuracién eficientes y admisibles. Ademads, los nuevos tratamientos
dimanados de la nueva Directiva Europea de Aguas Residuales de 2024, bajo el
formato de tratamientos cuaternarios, enfocados a mejorar el medio ambiente
acudtico de la Uni6én Europea, son mayoritariamente de fundamento quimico.

El presente libro, que es una segunda edicién de otro publicado en 2012, abor-
da la cuestién de los diferentes procesos de cardcter fisicoquimico y las técnicas
desarrolladas en base a los mismos que actualmente son aplicados o estin en curso
de implantacién en la mayoria de las estaciones depuradoras de aguas, tanto de
procedencia urbana como industrial, a fin de lograr la depuracién eficaz y confor-
me a la normativa de este tipo de efluentes. En este sentido, los procesos fisico-
quimicos, particularmente los de base puramente fisica, también son empleados
habitualmente como pretratamientos o tratamientos primarios en todas las de-
puradoras bioldgicas convencionales (tamizados, rejas de desbastes, desarenados
y desengrasados), asi como el sistema de secado térmico también aplicado para
el tratamiento de fangos de depuracién o biosdlidos en otras muchas depuradoras.

Para la elaboracién de esta obra se ha contado con la importante labor docente
y divulgativa sobre tratamiento de aguas en general, y de aguas residuales en par-
ticular, que el autor ha llevado a cabo durante su ya dilatada carrera profesional
(desde 1982) impartiendo periédicamente numerosos cursos e interviniendo en
jornadas, seminarios y master de 4mbito tanto universitario como no universitario.

Con este bagaje se ha intentado aproximar al lector al tema del tratamiento
fisicoquimico de aguas actualizado a 2025, desde una éptica muy préctica, apor-
tando fundamentos y explicaciones sobre los fenémenos involucrados que puedan
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ser seguidos por profesionales o estudiantes de diferentes rutas formativas de pro-
cedencia, pero teniendo en cuenta que se debe partir de una base de conocimiento
medio (equivalente al primer ciclo de estudios universitarios) en quimica, fisica e
hidraulica. El objetivo perseguido es el de actuar como primera fuente de consul-
ta ante problemas de tratamiento fisicoquimico que puedan presentarse al lector
tanto a escala teérica como prictica, allanando el camino para la consulta de otras
obras de mayor profundidad que la presente, y huyendo por consiguiente de un
excesivo academicismo reservado a las anteriores.

Todas las premisas anteriores se han reevaluado con la 6ptica de 2025 teniendo
en cuenta que desde la primera edicién de este libro en 2012 se han experimenta-
do sensibles cambios en cuanto a la depuracién fisicoquimica de aguas, especial-
mente desde el punto de vista de la normativa aplicable, que afecta tanto a depu-
racién, como a lodos de depuracién, regeneraciéon de aguas depuradas y aspectos
energéticos. Como resumen, se ha revisado exhaustivamente toda la obra de 2012
actualizando contenidos e incorporando otros nuevos.

En este sentido, en el primer Capitulo se ha pasado revista al fundamento y
préctica de los procesos de tratamiento puramente quimicos aplicados en depura-
cién; téngase en cuenta al respecto que lo dicho aqui también puede ser aplicado
a la potabilizacién de aguas, en realidad, pues el tratamiento de un agua, tanto sea
su depuracién como su tratamiento para destinarla a consumo humano, se basa en
idénticos procesos. Considerando la coagulacion-floculacion como un tema esencial
para comprender qué es el tratamiento quimico de un agua, también se familiariza
al lector con la precipitacion quimica (de amplio uso en eliminacién de metales pe-
sados, por ejemplo, o en la reduccién del contenido en fésforo de un efluente) y con
la practica de la neutralizacion de aguas residuales, una técnica de bajo coste y que
resuelve muchos problemas en el dia a dia.

Constituyendo en cierto modo una segunda parte de este Capitulo, se tratard
del fundamento y la aplicacién de los procesos de oxidacion-reduccion, siendo los
primeros la base de la desinfeccion de un agua, con especial atencién a los procesos
de oxidacion avanzada, que cada vez mds se usan para eliminacién de sustancias
refractarias a tratamientos convencionales, bien sean biolégicos o quimicos. En
relacién con la primera edicién de este libro, se ha completado la cuestion de los
subproductos de cloracién de aguas incorporando a los dcidos haloacéticos. Para
finalizar, se hablara del control quimico de olores en depuradoras, actuacién con una
fuerte demanda social cuando hablamos de depuracién, y en cuyo apartado se ha
incluido mas informacién de interés al respecto para el lector.

En el Capitulo 2 se abordaran, primero, procesos puramente fisicos de depu-
racién que conforman el pretratamiento de cualquier EDAR, desbastes, tamizados,
desengrasados (flotacion) y desarenados, asi como tratamientos posteriores o finales
de un agua ya depurada, caso de la fi/tracion y adsorcion. Asimismo, se incluyen
aqui, por seguir la linea de tratamiento habitual de una depuradora avanzada (no



Presentacién

convencional), tratamientos de base quimica como el intercamébio idnicoy el empleo
de membranas de diferente tipologia, cuya prictica puede asemejarse a la de la f7/-
tracion més que a la de la decantacion (tratamiento quimico) en base a los equipos
industriales utilizados a tal fin.

Finalizard el Capitulo con la revision de la destilacion y evaporacion (técnicas
usadas en depuracién de aguas industriales y en tratamiento de fangos, especial-
mente la segunda), reservando un punto final a los procesos de correccion y afino,
que técnicamente no se consideran como procesos de depuracién o tratamiento
de un agua. En este Capitulo, como en el anterior, se han incluido referencias a
equipos y otras mds actualizadas al respecto.

El tercer Capitulo estd dedicado a una aproximacién conceptual a la Hidrduli-
ca, familiarizando al lector con los fundamentos de la misma y con los sistemas de
apoyo habituales en cualquier estacién depuradora, como son las bombas centrifu-
gas (indispensables para el trasvase de aguas), rozativas (aplicadas para dosificacion
de reactivos quimicos, por ejemplo) y las a/ternativas. Como aspecto de interés se
considerardn tanto cuestiones meramente tedricas como de funcionamiento prac-
tico. También nos acercaremos a los zornillos de Arquimedes, que es el segundo gran
elemento de trasvase de aguas existente en cualquier depuradora, y en realidad en
cualquier red de saneamiento.

Para el Capitulo 4 se ha preparado una breve introduccién a los esquemas tipi-
cos de tratamiento quimico de aguas residuales aplicados en la mayoria de las de-
puradoras urbanas de nuestro entorno. Dado que el libro no tiene como prioridad
la depuracién convencional de aguas urbanas (eminentemente biolégica como ya
se ha repetido anteriormente) no se ha pensado de interés extender mis el tema,
habida cuenta de que existen obras (recogidas en la Bibliografia) de conocida valia
y utilidad, tanto académica, como teérica y préctica para estas cuestiones.

No obstante, en la segunda parte del Capitulo se ha planteado una reflexién
sobre la realidad actual de la depuracién de aguas residuales urbanas a tenor de dos
cuestiones: la primera, el progresivo enriquecimiento en nuestras aguas residuales
domésticas de sustancias quimicas hasta hace poco privativas de las aguas residua-
les industriales (sustancias prioritarias y preferentes), revisando la normativa sobre
Normas de Calidad Ambiental de 2015; la segunda, en que en orden a lo anterior,
la Directiva Europea sobre aguas residuales de 2024 presta especial atencién a es-
tos compuestos, muchos de ellos refractarios a los procesos actuales de depuracién
de aguas residuales urbanas, limitando su contenido y marcando un cambio de
escenario para nuestras préximas depuradoras.

En este Capitulo se incluye asimismo una actualizacién sobre las caracteris-
ticas de las aguas residuales en Espafia, con los datos mds recientes disponibles
de los dltimos afos, donde hablamos de compuestos organicos, metales, micro-
plasticos, radiologia, drogas de abuso, asi como de microorganismos, incluyendo
aqui el coronavirus origen de la pandemia de 2020. También se llevard a cabo
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una aproximacion a lo que es y significa el tratamiento cuaternario de las aguas
residuales que implicard un salto cualitativo hacia adelante en la depuracién de
aguas de la Unién Europea de la mano de la nueva Directiva de aguas residuales
ya referida.

El Capitulo 5 se ha elaborado con la filosofia prictica de presentar al lector
una amplia variedad de ejemplos pricticos de sistemas de depuracién de aguas
residuales de diferentes sectores de actividad, considerando aguas industriales
procedentes de industrias alimentarias, fabricacion de bebidas, vidrieras, papeleras,
metalirgicas y afines, cerdmicas, finalizando con un repaso a las mas importan-
tes industrias quimicas. En este sentido, se han incorporado nuevas actividades
industriales a las ya recogidas en la primera edicién de este libro, con ejemplos
pricticos en que se exponen las lineas de tratamiento de depuracién aplicadas
y algunas cuestiones de funcionamiento bdsico al respecto. Toda la informacién
ha sido revisada y actualizada en la medida de lo posible.

El Capitulo 6,y pidiendo perdén por la ironia, se ha enfocado a tratar el tema
de los procesos quimicos y microbiolggicos pardsitos en saneamiento y depuracién de
aguas. Es decir, todos aquellos que provocan fenémenos de corrosién y agresion
en materiales de redes de saneamiento y depuracién de aguas residuales. Hablare-
mos de corrosién electroquimica, de corrosién y agresividad quimica, de corrosio-
nes microbianas, de la tipologia de los agentes corrosivos y agresivos, de dénde se
ubican, y de los efectos negativos que provocan, presentando una extensa galeria
documental de los mismos. Finalizaremos el Capitulo reflexionando sobre los
métodos de lucha eficaz contra estos fenémenos tanto en la fase previa a la ejecu-
cién de instalaciones, como en la fase posterior a las mismas. Incluso en este tema
no debe perderse de vista el aspecto de la sostenibilidad ambiental. También aqui se
ha actualizado la informacién incluyendo actualizacién de contenido.

Por otro lado, y dado que cualquier depuradora en su practica diaria se apoya
en los datos de calidad de aguas y de explotacién suministrados por el corres-
pondiente /aboratorio de proceso, se ha conformado un Capitulo, el séptimo, en
que se recopilan los més habituales ensayos de tratamiento a escala de laboratorio
normalmente ejecutados en el laboratorio de proceso de cualquier depuradora,
para que el lector tenga cumplida informacién al respecto y pueda, en su caso, y
ayudado de ejemplos sacados de la prictica del autor, establecer la pauta que en
un determinado momento pueda ilustrarle para superar una situacién concreta.
Aqui se han considerado algunos ensayos de tratamiento que actualmente se
aplican, como son los de desinfeccién mediante cloraminacién.

Relacionado con este apartado, se desarrolla el tema de los cdlculos de dosifica-
cidn de reactivos quimicos, tanto liquidos como sélidos, y su conversién en magni-
tudes aplicables en planta. Si bien en principio es un tema de interés menor, la
experiencia indica que, en muchas ocasiones, no se tiene suficientemente claro qué
cantidad concreta de reactivo (en peso o volumen), considerando su riqueza con-



Presentacién

creta y calidad especifica (densidad, etc.), corresponde a una determinada cantidad
(o flujo) de agua a depurar.

Otro tema importante y que se piensa es adecuado colofén a lo dicho en los
capitulos anteriores, es el de problemas resueltos de dosificacion de reactivos y cdlculos
hidrdulicos de proceso bdsicos. Por ello, el Capitulo ocho se reserva para presentar
una extensa coleccién de problemas, cuya resolucién prictica se detalla minucio-
samente, lo que sin duda despejara dudas al lector sobre el particular. La filosofia
aplicada ha sido la de considerar cada problema de forma independiente, con lo
que su resolucién no dependerd del cuerpo general de todos los presentados con
anterioridad o posterioridad al mismo.

Como en realidad no se trata de un libro sobre Quimica o Hidrdulica puras,
sino aplicadas, se ha huido de profundizar en demasia sobre estequiometrias de
reacciones quimicas y similares, o sobre cdlculos méds complejos de hidraulica,
apoyandonos en lo que la rutina diaria nos indica se requiere en la explotacién
habitual de cualquier sistema de depuracién fisicoquimica de aguas usadas: con-
versiones entre dosis de reactivos a escala de laboratorio y pesos o volimenes por
unidad de tiempo a aplicar en la estacién de tratamiento, sus costes, produccién
de fangos, asi como velocidades ascensionales en decantacién, sedimentacién y
filtracién, rendimientos hidrdulicos y afines. Para problemas mas especificos ya
se resefian en la Bibliografia libros de contrastada solvencia en estos temas, si
bien se ha optado por finalizar el Capitulo con un extenso y atractivo problema
que disecciona una EDAR provista de la mayoria de los procesos de tratamiento
desarrollados en los capitulos anteriores.

Como un Capitulo nuevo en la actual obra se ha incluido el nueve, dedicado
a como enfocard el sector espafol de las aguas residuales las normativas implan-
tadas en los dltimos afios. Asi, se ha prestado atencién a la modificacién del Re-
glamento del Dominio Publico Hidraulico (RDPH) mediante el RD 665/2023,
ala nueva Directiva de Aguas Residuales 2024/3019 (Directiva TARU) aprobada
en noviembre de 2024, al RD 1085/2024 sobre reutilizacién del agua en nuestro
pais (emanado de la normativa comunitaria y que en un plazo de dos afios debe
ser incorporada al ordenamiento normativo espafiol), al RD 1051/2022 por el que
se establecen las normas de nutricién sostenible de suelos agrarios, y al procedi-
miento de garantias de origen de gases renovables (RD 376/2022). En todos estos
textos se introducen nuevos conceptos y requerimientos de gestién y calidad en el
ciclo completo del saneamiento y depuracion, que suponen unos retos tecnolégi-
cos a abordar por el sector de forma inmediata.

A renglén seguido hemos incorporado dos Anexos, que se juzgan de induda-
ble interés para el lector preocupado por las aguas residuales. E1 Anexo I, con un
completo glosario de términos usuales para el sector, tanto los habituales como los
derivados de la Directiva Europea sobre aguas residuales, asi como los incluidos
en el RD sobre aguas regeneradas.
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En cuanto al segundo Anexo, se recopilan caracteristicas e informaciones de
interés acerca de una serie de polimeros pldsticos que habitualmente se usan en
instalaciones de saneamiento y depuracién, y que de forma acaso insconsciente, se
constituyen como las fuentes originarias de los microplasticos que se encuentran
en nuestro medio ambiente y en nuestras aguas.

Para finalizar esta obra, en el Capitulo final de Bibliografia, se mencionan,
actualizados y agrupados en cuatro apartados, libros de fisicoguimica y quimica de
aguas, microbiologia, biologia y limnologia, tratamiento y depuracion de aguas residua-
les, aguas en general y tratamiento de aguas (tanto destinadas a consumo —potabi-
lizacién—, como aguas usadas) e instrumentacion e hidrdulica, finalizando con una
relacién de revistas del sector que se entiende pueden ser particularmente utiles
al lector si quiere mantenerse al dia sobre todo lo relacionado con el ciclo integral
del agua. En este sentido, las revistas técnicas son un yacimiento insustituible a la
hora de pulsar el estado del arte en el tema del tratamiento y depuracién de aguas,
asi como en el del control de calidad de estas.

Ha sido mi objetivo que este libro pueda mejorar el interés de la primera edi-
cién, con lo cual el esfuerzo realizado habra merecido la pena.

Rafael Marin Galvin
Octubre de 2025
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PROCESOS QUIMICOS EMPLEADOS
EN DEPURACION DE AGUAS:
TEORIA Y PRACTICA

GENERALIDADES

Los procesos quimicos (que fueron los primeros empleados en tratamiento de
aguas —tanto en potabilizacién como en depuracién—) son cada vez mas emplea-
dos en depuracién de aguas residuales, sobre todo por la creciente exigencia de
implantacién generalizada de eliminacién de nutrientes y de aplicacién del tra-
tamiento cuaternario en depuracién de aguas residuales urbanas derivados, como
ya se comentard mds adelante, de la Directiva (UE) 2024/3019 sobre tratamiento
de aguas residuales urbanas. Estos procesos quimicos, junto a varios procesos fisi-
cos, completan el tratamiento secundario y terciario de aguas usadas, incluyendo
también aqui la separacién de nitrégeno y fésforo. A continuacioén, se resefian los
principales procesos quimicos de depuracién de aguas aplicados actualmente:

«  Coagulacion quimica, que se emplea para eliminacién de coloides y mate-
rias en suspensién, y reduccién de carga biodegradable (DBO,, DQO y
COT —carbono orginico total—).

*  Precipitacion quimica, que reduce materias en suspension, contenido global
en sales, y carga biodegradable, actuando sobre fésforo y metales pesados,
y el control de corrosién en colectores y elementos de depuradoras. Se
considera como el tratamiento fisicoquimico general en depuracién.

*  Neutralizacion (control de pH), control de incrustaciones y estabilizacion de
efluentes.

* Oxidacion-desinfeccion, que aplicando diferentes reactivos quimicos (clo-
ro, diéxido de cloro, cloraminas, ozono) se emplea para control de mi-
croorganismos en aguas y fangos, control de olores, eliminacién de carga
biodegradable, grasas, amonio y reduccién del contenido en compuestos
orgdnicos diversos.

* Procesos de Oxidacion Avanzada (AOP en sus siglas inglesas) aplicados para
reducir el contenido en compuestos orgdnicos de sintesis, habitualmente
refractarios a otros tipos de depuracién quimica o biolégica.
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 Intercambio idnico, que se enfoca a separacién de amonio, metales pesados,
sales disueltas e incluso a eliminar algunos compuestos organicos concretos.

A tomar contacto con todas estas posibilidades existentes en depuracién quimica
de aguas (a excepcion de la ultima, que se incluird dentro del Capitulo 2, mds por su
ubicacién en el esquema habitual de depuracién de aguas residuales que por su fun-
damento) se enfocard este tema. Como introduccién, indiquemos que los procesos
quimicos complementan a los biolégicos y ayudan, o incluso, mejoran notablemente
en muchas ocasiones a los primeros. Como contrapartida suelen representar costes
econémicos adicionales e incluso produccién suplementaria de fangos de depura-
cién, con contenidos mds altos en materia no orgdnica en las depuradoras que los
implementen.

COAGULACION QUIMICA

Los procesos de coagulacién-floculacién tienen como misién la de sustraer de un
agua las sustancias coloidales cuya extraordinaria estabilidad (basada en su repul-
sidn electrostdtica, al poseer cargas eléctricas de superficie de igual signo) hace que
no puedan ser eliminadas por decantacién simple ya que esto supondria tiempos
de tratamiento realmente inviables a escala industrial, como puede observarse en

laTabla 1.1.

Tabla 1.1. Tiempos de decantacion no forzada (profundidad 1 m) para diferentes particu-
las en funcién de su tamafio (diametro).

Diametro en micras Tipo particula Tiempo
<10 Arcillas 2 horas
10al Bacterias 8 dias
la0,1 Coloides gruesos 2 afios
0,1a0,001 Coloides finos 20 afios

La coagulacién es el proceso de desestabilizacién de los coloides presentes
en un agua y su conversién en particulas o fliculos de un determinado tamano
susceptibles de decantacién. Dado que el proceso de coagulacién es sumamente
complejo vamos a abordarlo mediante varios apartados a fin de intentar clarificar
su comprension.

Definiciones basicas

La coagulacion quimica se define como el proceso quimico de desestabilizacién de
coloides, mientras que los coagulantes son aquellos reactivos quimicos que la llevan
a cabo.



1. Procesos quimicos empleados en depuracion de aguas: teoria y practica

Por su parte, los floculantes son sustancias quimicas que mejoran la coagulacién,
posibilitando la floculacion, que es el proceso siguiente al de la coagulacién, y que
tiene que ver con la sedimentacion y decantacién de los coloides previamente
desestabilizados.

Existen dos tipos de floculacion: floculacion pericinética o microfloculacion desa-
rrollada mediante el movimiento browniano o al azar de las particulas, y floculacion
ortocinética o macro-floculacion, que promueve la agregacion de particulas induciendo
gradientes de velocidad y mezcla en el flujo que contiene las particulas a flocular.

Naturaleza de las particulas presentes en las aguas residuales

En general suelen ser menores que 1,0 pm y no decantan de forma natural al ser
en un elevado porcentaje, ademis, de carédcter orgdnico. El tamafio suele discrimi-
nar las particulas entre colvides (<1,0 um) y particulas en suspension (>1,0 pm). Las
caracteristicas de las particulas coloidales de un agua residual vienen definidas por
varios factores:

* Tamafio y cantidad.

*  Forma.

*  Propiedades superficiales y de carga eléctrica.
* Interacciones particula-particula.

* Interacciones con el disolvente.

El tamaio de los coloides oscila entre 1,0 pm y 107 pm (Tabla 1.1) y su can-
tidad en un agua sometida a sedimentacidn fisica simple suele variar entre 10° y
10" por mL.

En cuanto a su forma, los coloides y particulas en suspensién en general pueden
tener distinta geometria, siendo esféricos, semiesféricos, elipsoidales, filamentosos
de distinta longitud, en forma de disco y de formas indeterminadas (aqui hay que
considerar también a los microorganismos), siendo las particulas mas dificiles de
agregar las longitudinales. Ademds, su forma puede variar debido a interacciones
eléctricas, particula-particula'y particula-disolvente.

Suelen distinguirse entre tres tipos generales de coloides en los liquidos: Aidro-

fobicos, hidrofilicos y coloides asociados. Los dos primeros tipos definen a particulas
que son, o bien débil o bien fuertemente atraidas por el agua, respectivamente. En
cuanto al tercer tipo se trata de aglomeraciones entre particulas coloidales y otras
moléculas del tipo de tensoactivos, detergentes y aceites y grasas, que generan
agregados en forma de micelas.

Carga superficial en particulas coloidales: doble capa eléctrica

Un factor sumamente importante de los coloides es poseer carga superficial. La
carga de superficie puede adquirirse por varios mecanismos: sustitucién isomorfa,
imperfecciones estructurales, adsorcién preferencial e ionizacién.
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La sustitucion isomorfa comporta que existan reemplazamientos de iones de la
estructura del coloide (arcillas, por ejemplo) con similar tamafio y distinta carga
(sustitucion de dtomos de Si* por AL**).

A su vez, la rotura de estructuras cristalinas provoca desplazamientos locales de
carga eléctrica en la superficie de las particulas coloidales.

Por su parte, particulas coloidales de un agua, tales como goticulas de aceites,
gases, arcillas y otras sustancias quimicas inertes pueden adsorber aniones presentes
en el agua, con lo que adquiririan carga negativa.

Finalmente, en el caso de sustancias tales como proteinas o microorganismos,
la carga superficial se adquiriria mediante ionizacidn especialmente, de sus grupos
carboxilo y amino superficiales. A valores de pH inferiores al punto isoeléctrico
de la sustancia (es decir, aquel donde habria tanta cantidad de sustancia con cargas
positivas como negativas) existirian grupos R-COO", y a valores de pH superio-
res, se acumularian grupos R-NH,".

La existencia de carga eléctrica superficial efectiva en los coloides de un agua
supone la formacién de una doble capa eléctrica entre la superficie de separacién
de las dos fases consideradas: el coloide como molécula unitaria y el agua libre
(como se observa en la Figura 1.1).

La doble capa antes establecida se comporta como un condensador eléctrico
de placas paralelas que consta de dos zonas interconectadas, pero a su vez sufi-
cientemente diferenciadas. La primera, con un espesor de aproximadamente el
propio coloide, permanece unida con poca capacidad de fluctuacién, y casi fija a
la superficie de la particula sélida. En esta zona (capa de Stern) se experimenta
una caida de potencial definida y constante en funcién del coloide concreto y de
las otras caracteristicas del agua (temperatura, fuerza iénica, cantidad de solutos,
etc.).

La segunda zona que se extiende dentro de la propia fase liquida (agua li-
bre) es de cardcter difuso (de ahi su denominacién como capa difusa). Si bien los
procesos de agitacion térmica permiten el libre movimiento de las particulas, tal
circunstancia provoca que la distribucién de los iones positivos y negativos no sea
uniforme debido al campo electrostitico existente en la superficie.

De esta manera, se produce una caida gradual de potencial en la masa del liqui-
do en dos etapas: una definida, que se experimenta entre la superficie del liquido
y la capa fija (en la Figura 1.1, B-C) y otra entre este punto y la capa difusa (en la
Figura 1.1, A-C). La caida de potencial en la capa difusa depende de la naturaleza
del coloide y de los iones en disolucién.

A esta caida de potencial en la capa difusa se la conoce como “potencial Z”y
determinard la posibilidad prictica de que se dé el proceso de coagulacién. Esta
magnitud es especialmente importante y gobierna el tratamiento y la depuracién
de aguas.
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En general, suele experimentar una dindmica de caricter exponencial en un
agua sin ningan reactivo. Indiquese que cudnto mds pequefa se haga en valor
absoluto, el proceso de coagulacién discurrird mas eficazmente.

AN
AN

Figura 1.1. Visualizacion de la doble capa eléctrica definida entre un coloide y el medio
que lo rodea (agua).

En la prictica, casi todos los coloides del agua son electronegativos, presentan-
do un valor del potencial Z comprendido entre -14 mV y -30 mV. La medida del
potencial Z se efectta a través de las movilidades electroforéticas de las particulas
segln la ecuacién:

Z=ke+8 (WD)

donde “6” es la viscosidad dindmica en (dPass), “D” representa la constante dieléc-
trica del medio, “u” la movilidad iénica de la particula en ps/Veem y “k” es un
término que es funcién de los valores relativos del didmetro de la particula y del
espesor de la propia doble capa eléctrica. Para particulas gruesas “k” vale 4m apli-
cando la ecuacién de Helmholtz y para particulas pequefias y esféricas vale 6n
segln la expresién de Hiickel.

Interacciones particula-particula

En general las interacciones particula-particula se pueden estudiar considerando
dos modelos: el de dos placas planas cargadas y el de dos esferas cargadas. Dado
que ninguno de estos modelos puede aplicarse totalmente para las particulas exis-
tentes en un agua residual, el mas ilustrativo puede ser el de placas cargadas (Fi-
gura 1.2).
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Figura 1.2. Modelo del condensador de placas paralelas para estudiar las interacciones
particula-particula.

Como se aprecia en la figura existen dos tipos de fuerzas en el proceso, unas de
repulsién derivadas de las propiedades de las placas cargadas, y otras de atraccién
debidas a fuerzas de Van Der Walls (eléctricas de corto alcance). De la potencia
de cada contribucién, teniendo en cuenta que la atraccién de Van Der Walls es
constante, saldra la energia total del proceso.

En este sentido, se pueden dar dos casos (1'y 2, curvas de repulsion 1y 2, en la
Figura 1.2) dependiendo de que la repulsién sea més o menos fuerte, con lo que la
agregacion serd mds facil o mds dificultosa, es decir, se extendera hasta distancias
mds cortas o mds largas desde la superficie de cada coloide considerado.

En realidad, nos estamos refiriendo a conseguir la reduccién del valor del po-
tencial Z de un agua, efecto que se puede lograr mediante dos vias, como se co-
menta a continuacién: accién de contraiones o mediante polielectrolitos.

Desestabilizaciéon de particulas mediante adicién de iones y polielectrolitos

Para conseguir la agregacién de las particulas mediante microfloculacién pue-
den emplearse iones que contrarresten la carga eléctrica de la doble capa, o bien
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adicionar al medio electrolitos cuyo efecto sea el de reducir la anchura de la capa
difusa, y consiguientemente, el potencial Z asociado.

El efecto de los iones afiadidos (contraiones) se puede visualizar en la Figura
1.3, en que se comprueba cémo la adicién de acidos o bases fuertes a un agua
reduce la carga de los 6xidos u oxihidréxidos metalicos presentes de forma que la
energia potencial de superficie del coloide tiende a cero.

4
+ ¥y

I I I I
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Figura 1.3. Efecto de la adicién de contraiones a un medio acuoso sobre la doble capa
eléctrica asociada a un coloide.

La magnitud del efecto dependera de la concentracién y de los iones afia-
didos. A medida que la carga del contraion sea mds alta, también lo serd su
capacidad de coagulacién logrando una compresién mds efectiva de la doble
capa. Segun la regla de Shultz-Hardy, la efectividad en funcién de la valencia del
metal sigue la secuencia “100(+3) / 1,6(+2) / 0,13(+1)”. El proceso es reversible
y el incremento de contraiones provoca la redisolucién del agregado formado
(Figura 1.3, zona inferior).

Con respecto a los electrolitos, su incremento de concentracién en el medio
provocard la disminucién del potencial Z. En este sentido, se denomina concentra-
cidn critica de coagulacion a la requerida para desestabilizar la suspensién coloidal y
es privativa de cada electrolito.

Mis efectivos en muchas ocasiones que los electrolitos en aguas residuales
son los polielectrolitos, sustancias que pueden ser naturales o sintéticas. Entre los
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naturales citense como ejemplos diversos polimeros biolégicos derivados de la
celulosa, asi como los alginatos, en este caso derivados de las algas.

Entre los sintéticos se trata de sustancias de alto peso molecular. Dependiendo
del cardcter de su carga (+) 6 (-) global cuando se afiaden a un agua, pueden cla-
sificarse en tres tipologias: ani6nicos (carga -), catiénicos (carga +) o no i6nicos
(sin carga neta).

Accién quimica de los poliectrolitos en un agua

Se basa en tres acciones secuenciadas: neutralizacién de carga, formacién de puen-
tes y accién conjunta de las dos anteriores.

Los polielectrolitos neutralizan o reducen la carga eléctrica de los coloides de forma
similar a los iones. Al ser los coloides de las aguas mayoritariamente negativos, los
polielectrolitos catidnicos suelen ser los mas eficaces a fin de lograr la coagulacién.
Para llevar a cabo la neutralizacién, el producto debe primero adsorberse sobre el
coloide, lo que, si el agua estd muy cargada de particulas no presenta mas proble-
ma. No obstante, en aguas poco cargadas esta accién podria potenciarse mediante
un proceso de agitacién a fin de evitar que los propios coloides interactien prefe-
rencialmente y actien repeliéndose entre ellos mismos. Ademads, la dosis de cada
producto a emplear sera critica en el proceso y propia para cada producto y tipo
de agua a tratar concreta.

El segundo modo de accién es el de ser de puentes de enlace entre particulas. En
este caso los polielectrolitos aniénicos o no idnicos se fijan sobre sitios de adsor-
cién de las particulas, enlazdndose posteriormente cada unidad formada (Figura
1.4).

Particulas en el Particulas con polimero adsorbido
agua residual
A e
OO Polimero
Floculo formado por
puentes de particulas
Adsorcién provocada
por mezclado rapido Formacién de fidculo provocada por
floculacion ortocinética o pericinética

Figura 1.4. Formacion de fléculos por adsorcion entre coloides y polielectrolitos.

Al final el tamafio alcanzado por las particulas formadas posibilita que puedan
ser facilmente separadas del agua residual mediante sedimentacién. Para que el
proceso discurra adecuadamente debe existir una mezcla adecuada entre agua y
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producto a fin de que se puedan establecer los enlaces al cabo de pocos segundos.
En el caso de sales metilicas, que se verdn a continuacién, la mezcla deberd ser
mis intensiva. Por el contrario, si la mezcla fuese demasiado enérgica se produ-
cirfa la rotura de enlaces y particulas agregadas con un efecto negativo para el
proceso global.

La tercera forma de accién, mezcla de las dos anteriores y denominada como
neutralizacion de carga y generacion de enlaces, se produce al emplear polielectrolitos
catiénicos de muy alto peso molecular. Por una parte, neutralizan eficazmente la
carga opuesta del coloide, y paralelamente, forman potentes puentes entre parti-
culas.

Electrocoagulaciéon

Este proceso se basa en la aplicacién del electrén como reactivo quimico coagu-
lante. El uso del electrén es una tecnologia limpia que evita el uso de reactivos
quimicos que generen subproductos.

El procedimiento convencional emplea electrodos de Al o Fe (que se consti-
tuyen como elementos catédicos del sistema) los cuales son oxidados mediante la
corriente eléctrica en el dnodo de un sistema de celda electrolitica.

Esta oxidacién provoca la generacién de oxihidréxidos (bien de aluminio o bien
de hierro) cuya accién se comentard a renglén seguido en el apartado siguiente.

Finalmente, en el cdtodo del sistema electrolitico se produce la generacién
de hidrégeno molecular que puede provocar un fenémeno de electroflotacién de
solido (Figura 1.5): con ello el proceso global provoca la separacién de sélidos en
dos vias, decantacién en el fondo y flotacién en superficie.

Rectificador de
INVECCION DEAIRE [ Corriente Continua ]
1
| |

AGUA BRUTA

1 1
y CELDADE
HOMOGENIZACION ELECTRO-
DESBASTE
— — COAGULACION
TAIZIADO Y AIREACION
CON
ELECTRODOS
DEAIl o Fe
FLOTACION
AGUA DEPURADA y
Posible reutilizacion
o Vertido €\ DECANTACION

DE SOLIDOS

Figura 1.5. Esquema de un sistema tipico de electrocoagulacion.
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Coagulacién por sales metalicas hidrolizables: efecto y accién

El proceso de coagulacién mediante el uso de sales metdlicas hidrolizables, par-
ticularmente sales de aluminio y hierro, es sensiblemente distinto y mucho mis
complejo que el desarrollado por el contrario iones y electrolitos. Como preim-
bulo indiquese que desde muy antiguo se conocia que la adicién a un agua turbia
o coloreada de sales de aluminio, y en general, de iones polivalentes, provocaba la
precipitacién de las sustancias colorantes o relacionadas con la turbidez del agua
(algo ya conocido por los antiguos egipcios). En el orden prictico, este resultado
se debe a la generacién de hidréxidos insolubles de facil decantacion.

Varios factores intervienen en el proceso de coagulacién-floculacién y decan-
tacién subsiguiente: pH, salinidad del agua, turbidez y color, temperatura y tipo y
dosis de coagulante afiadido. Ademds, habrd de considerarse el tipo concreto de
decantador usado, como se comentard en un apartado posterior.

Se dispone de varios reactivos industriales eficaces para coagulacién y flocu-
lacién de aguas (como se indicé mads arriba): sulfato de alumina, cloruro férrico,
policloruros de aluminio, policlorosulfatos de aluminio y sales clorosulfatadas de
aluminio y hierro son los mds usuales, tanto en tratamiento como en depuracién
de aguas. Como fase previa a entender el proceso de coagulacién por aluminio y
hierro, hemos de familiarizarnos con la dindmica de la formacién de productos

de hidrdlisis.
Formacién de productos de hidrdlisis

Cuando se afiaden iones metdlicos hidrolizables a un agua se forma un complejo de
coordinacion (un tipo de molécula quimica en la que un dtomo central —cargado o
no— se une a otros periféricos —o ligandos— mediante enlaces covalentes; consul-
tese Bibliografia en el Capitulo 10). En esta situacién las moléculas de agua actian
como Zigandos del metal central, estando este complejo de coordinacién a su vez
afectado por un equilibrio dcido-base. Considérese como ejemplo un complejo de
coordinacién genérico de un metal trivalente (en este caso cargado positivamente):

{{H,O], - Me - [H,0],}** - {[H,0], - Me - OH, [H,O] }**+ H"

El complejo estard asimismo cargado positivamente. No obstante, si se afiade
mucha cantidad de reactivo alcalino al agua, podria formarse por sucesiva sustitu-
cién de moléculas de esta por grupos OH™ un ion negativo del tipo:

{[H,O],-Me - [OH],}

En un agua real (natural o residual), ademds de las moléculas de agua existen

otros ligandos tales como iones OH", HCO,, CO,*, Cl-, SO, PO/, C,O S
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(oxalato) y NH,*. Todos pueden unirse al ion central mediante enlaces covalen-
tes.

Por otro lado, los hidréxidos metalicos ionizables, por ejemplo, de aluminio,
pueden redisolverse tanto en medio dcido como en medio bésico presentando lo
que se denomina cardcter anfotero (es decir, comportindose como 4dcidos o como

bases dependiendo del pH del medio):

AI(OH), + H' - AP + 2H,0
AI(OH), + OH" — A(OH),

De todo lo dicho se infiere que la quimica del comportamiento de iones como
Aly Fe en un agua es sumamente compleja, y 16gicamente, en un agua residual
se complica ain mds por la notoria presencia de sélidos. Como aproximacién a
la cuestion, indiquese como ejemplo que la adicién de aluminio a un agua genera
una serie de equilibrios quimicos interconectados que suponen la coexistencia,
en funcién de los valores concretos del pH del medio, de las siguientes especies
aluminosas, entre otras:

{{H,0];-Al-[H,0] .}
{[H.0], - Al - OH, [H,0] }*
{[H,0],-Al- [OH]}
AI(OH),

Al

AI(OH),

{{H,0], - Al-[OH] [H,O]

El dltimo tipo de compuestos corresponden a polimeros entre moléculas de
agua, iones hidroxilo y aluminio, con diferentes formulaciones. Entre los polime-
ros de Al se han detectado hasta 6 y 8 dtomos de Al. A destacar compuestos en
que se dan asociaciones entre unidades monoméricas del tipo de las anteriores
unidas entre si por grupos OH".

Finalmente, si a esto sumamos la posibilidad de formar otros compuestos de
coordinacién con los demds ligandos presentes en un agua, la situacién se volveria
mucho mis prolija desde el punto de vista quimico.

De esta manera, en la coagulacién mediante el uso de sales de Al y Fe, asi
como en la del propio proceso a escala industrial, influyen muchos factores:
tiempo de contacto reactivo-agua, temperatura del agua, concentracién de la sal
empleada, caracteristicas quimicas, conductividad y pH del agua y contenido en
sélidos, sin olvidar el tipo concreto de decantador que se emplee, como ya se
indicé antes.

11
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Accién de los iones metalicos hidrolizables

Este tipo de iones actdan sobre las particulas coloidales atendiendo a tres catego-
rias (que pueden actuar solas o en paralelo):

*  Adsorcién y neutralizacién de carga.
*  Adsorcién y formacién de puentes entre particulas.
* Incorporacién a particulas floculadas.

La adsorcion y neutralizacion de carga involucra la adsorcién de especies metd-
licas hidrolizables mononucleares y polinucleares. También hay que tener aqui en
cuenta la neutralizacién de carga segin se explic para la accién de los contraiones
(especies no hidrolizables) frente a los coloides.

El proceso de adsorcion y formacion de puentes entre particulas involucra a es-
pecies polinucleares y poliméricas que al final forman puentes entre ellas. Una
vez los requerimientos de adsorcién y neutralizacién de carga del coloide son
satisfechos por el coagulante, se produce la generacién de precipitados hidréxi-
dos u oxihidréxidos, que requerirdn de concentraciones adecuadas de metal para
generar cantidades suficientes de fléculos hidréxidos susceptibles de ulterior
precipitacion.

Tras la macrofloculacién se formaran considerables cantidades de particulas flo-
culadas de rdpida precipitacién que a su vez actuardn sobre el resto de particulas en
suspension, aunque no estén coaguladas. El efecto practico de lo resefiado mds arri-
ba se puede visualizar en la Figura 1.6 observando el comportamiento de la turbidez
de un agua sometida a tratamiento con sulfato de alimina.
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Dosificacion de alimina

Figura.1l.6. Evolucién de la turbidez residual de un agua sometida a coagulacion con
alimina.

En la zona 1 hay un déficit quimico de coagulante para desestabilizar total-
mente los coloides, pero se da en alguna medida la reduccién de carga superficial
debido a la presencia de Fe** o Al** y algunas especies de hidrélisis mononuclea-
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res. En la zona 2 (con mds aporte de coagulante) si se ha producido una primera
desestabilizacién de los coloides mediante la adsorcién de especies de hidrélisis
mono y polinucleares, y puede observarse la ocurrencia de floculacién y sedimen-
tacion, por lo cual la turbidez del agua se reduce drasticamente.

En la zona 3, coincidiendo con un mayor aporte de coagulante, se observa
cémo se invierte el proceso de la neutralizacién de la carga superficial de los co-
loides, motivada por la continua adsorcién de especies de hidrélisis mono y poli-
nucleares. Esto es asi puesto que al cargase las particulas coloidales positivamente
es imposible su separacién mediante floculacién pericinética.

Finalmente, en la zona 4, cuando se anade mds coagulante al medio, se gene-
ran grandes cantidades de hidréxidos u oxihidréxidos metélicos. Al producirse
la sedimentacién de los fléculos, los coloides también son separados gracias a su
interaccién con los propios fléculos ya formados, con lo que se observa una fuerte
reduccién de la turbidez del agua y consiguientemente su clarificacién. Depen-
diendo del tipo de coloides, del pH y temperatura del agua residual, se requeririn
distintas dosis de coagulante dentro de cada una de las zonas de coagulacién antes
referidas.

Todo el proceso resefiado también viene influido por el tiempo de mezcla e
intensidad de la misma. Asi, para conseguir la desestabilizacién de las particulas
coloidales mediante especies metdlicas mono y polinucleares (cuya formacién se
da en fracciones de segundo) se requiere una mezcla inicial entre el agua residual
y el coagulante que sea rdpida e intensa.

Solubilidad de sales metalicas

A fin de comprender todo el proceso de la coagulacién mediante Al y Fe es util
considerar la solubilidad de las especies metdlicas involucradas. Esto se recoge en
la Figura 1.7, en la que se representa la concentracién de diferentes especies qui-
micas de Al (a) y Fe (b) disueltas en un agua en funcién del pH del medio.

Asi, por ejemplo (Figura 1.7 (a)), parala especie quimica [Al**] su concentracién
como especie disuelta, suponiendo en el medio solo el equilibrio “AF*<>A/(OH) ,
estd definida por la ecuacién

log [Al*] =10,8 -3 « pH

lo que indica que a un pH=6, existirian en el medio 1072 moles de A*".

Por su parte, la zona de minima solubilidad para todo el Al presente conside-
rando todas las especies aluminosas solubles (es decir, AI**, AIOH?** y AI(OH),)
corresponderd a la definida por la interseccién de las tres lineas rectas de la figura
(trazo grueso zona superior del apartado (a)): asi, a pH 6 existirdn unos 10 mol/LL

de Al, ddndose aqui el 6ptimo de precipitaciéon de especies aluminosas como la
especie poco soluble, AI(OH),.

13
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Similares consideraciones podrian hacerse en el caso del Fe (Figura 1.7 (b)):
aqui la minima solubilidad de todo el Fe presente (Fe*, FeOH*, Fe(OH),, y
Fe(OH),’) se daria a pH=8, con una concentracién total de unos 10"° mol/L,
siendo también el punto de médxima generacién de hidréxido sélido de Fe con
elevada facilidad de precipitacion.

En todo caso, estas figuras recogen los correspondientes equilibrios quimicos
que se podrian dar entre las diferentes especies quimicas mononucleares (un solo
dtomo de Al o Fe) que ademds podrian estar afectadas por equilibrios dcido-base,
como por ejemplo en el caso del aluminio (en realidad, el hidréxido de aluminio
y el ion aluminato):

Al(OH), (sol.) + 3H* — AP’* + 3H O
Al(OH), (s¢l.) + H.O — AI(OH), + H*

En el caso del Fe, el pH de 6ptima precipitacién se daria a valores de pH entre
7y 9, en que se encontrarian concentraciones residuales de metal del orden de
10 mol/L, y una concentracién minima de 10"° mol/L a pH 8, como se indicé
mis arriba.

Obsérvese que, con estos datos, la precipitacién de coloides con Fe daria un
mejor resultado que con aluminio al generar, en principio, unas mas bajas con-
centraciones de Fe residual que de Al residual desde el punto de vista teérico.

@ 1 (®)
A AR\
ﬁ- - \ [AUHa{SiV \\\
i P4
2 [AIOHZ] \ \ (FeOHy(s}] /
S i [AIOH2Y N ( (Folkiz
I WNZEE
g i / AR \ [Fo=+1\ \ITﬂOH}ﬁl
1014 X

\‘FT"”"“\
|

] 10 1
pH

2 4 6 8 10 12 14 0 2 4 ] 2 14
pH '
log [A*+] = 10.8 - 3pH log [FeS+] = 3.2 - 3pH
log [AIOH2+] = 5.8 = 2pH log [FeOH2] = 1.0 - 2pH
log [Al(OH)7] = ~12.2 + pH log [Fe(OH)3] = -2.5 - pH

» log [Fe(OH)3) = ~18.4 + pH

= [AP+] + [AIOH24] + [ANOH)F

e Cr = [Fe] +[FoOH2*] + [F(OH)24] + [Fo(OH)]

Figura 1.7. Concentracion residual de Al (a) y Fe (b) frente al pH, en funcién de la solubili-

dad de sus especies quimicas mayoritarias solubles y poco solubles (hidréxidos). Fuente:
Metcalf y Eddy.
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Operativa para el uso practico de sales metalicas hidrolizables

A pesar de la complejidad del proceso que estamos abordando, es posible una
aproximacién al comportamiento practico de una disolucién cuando a la misma se
afladen sales metdlicas de Al o Fe. En la Figura 1.8 se observa esta aproximacion.

La Figura 1.8 presenta en su ordenada derecha dosificaciones de alimina
(mg/L) y en su ordenada izquierda solubilidades del Al disuelto (log de la con-
centracién en mol/L). Todas las lineas de solubilidad de los productos aluminosos
considerados (incluso un octimero de Al, el [Al,OH, ]*) definen zonas comunes
de corte entre ellas en las que se aprecian los mecanismos pricticos de precipita-
cién de las especies poco solubles, que se denotan por las zonas punteadas de la
figura.

De este modo, se pueden observar zonas en que actian mecanismos de ad-
sorcion-desestabilizacién, zonas de coagulacién por barrido, zonas que conjugan
barrido y adsorcién, y finalmente, una zona de redisolucién de coloides formados.
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3 3 'S / 1 300
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pH de la disolucion mezclada

Figura 1.8. Estudio tedrico de la solubilidad de Al en funcién de los equilibrios quimicos
de precipitacion de sus especies quimicas mayoritarias y del pH del medio, asi como de
la dosis de alumina dosificada. Fuente: Metcalf y Eddy.

Dicho lo anterior, los principales reactivos comerciales empleados en coagu-
lacién industrial de aguas son los derivados del sulfato de altiimina, y del cloruro
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y sulfato férricos. En las Tablas 1.2, 1.3 y 1.4 se recogen, respectivamente, las ca-
racteristicas técnicas de los principales productos de los que se puede disponer en
el mercado: sulfato de alimina (liquido y sélido), diversos polimeros organicos de
aluminio y varias sales de hierro.

De las dos variedades de sulfato de alimina, suele emplearse preferencialmen-
te el liquido, puesto que evita los problemas derivados de la disolucién previa del
sélido antes de su dosificacién.

Con respecto a los polimeros inorganicos de aluminio, los policloruros tam-
bién se suelen denominar usualmente como polihidroxicloruros de aluminio, mien-
tras que los policlorosulfatos reciben asimismo el nombre de po/ibidroxiclorosulfa-
tos de aluminio.

En este sentido, la experiencia practica indica que los policloruros tienen un
mayor efecto coagulante que el sulfato de alimina convencional, eficacia que se
potencia a medida que el contenido en sales y en sélidos en suspensién del agua a
tratar, asi como su temperatura, es mas baja. Como contrapartida, también supo-
nen un mayor coste econémico.

Tabla 1.2. Caracteristicas técnicas del sulfato de aluminio comercial.

Liquido Solido
Aspecto Amarillo-verdoso Blanco-crema
% Al,O, 8,2-8,3 17-17,2
% Fe total (Fe,0.,) 0,15-0,20 0,20-0,30
Densidad (g/cc) 1,335 (15 °C) 0,91-0,97
Punto congelac. (°C) -17 -
pH 2,40 3,50 (disol. al 1%)
% Insolubles 0,03 0,05-0,08
Férmula AL(SO,), + 14H,0 AL(SO,), + 14H,0
Peso molecular 594 594
% Riqueza prod. puro 48 98
Viscosidad 26 cps (15,5 °C) -

Como comentario adicional, actualmente existe un nimero importantisimo de
formulaciones de derivados poliméricos de aluminio que se fabrican para resolver
problemas muy concretos en tratamiento quimico de aguas: pH édcidos o biésicos,
valores extremos de turbidez y sélidos presentes, aguas con temperaturas relativa-
mente altas o bajas, con diferentes grados de salinidad, etc.
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Tabla 1.3. Polimeros inorganicos de aluminio: caracteristicas técnicas.

Policloruro Policloruro Policlorosulfato

Aspecto Liguido incoloro Liquido verdoso Liguido amarillento
% ALO, 9,5-10,1 18 10
%Fe tot., mg/L 25 - 0,02(%)

1 o]
Densidad a 20 °C 1,20 1,37 1,20
(g/cc)
Punto cong. (°C) -10 -15 -12
pH 2,35 1,60 2,70
Impurezas

<20 mg/L
(metales, mg/L - - -0 204-Q) =9 QO
Pb): otros Cl.9,2%;S0,™:2,9%
Formula [Al (OH) CI. 1 [AL(OH) CL._ 1 | [Al(OH) (SO,).CL, ..l
e ey 211,5 236,5

Peso molecular 211,5 (n=2;m=3;x=) (N=2:m=3:x=) (n=2:m=3:k=1:x=1)
oo
% Riqueza prod. 33 33 )
puro
Viscosidad - - 25 cps (25 °C)

Por su parte, en cuanto a los coagulantes de hierro (Tabla 1.4) no se ha ex-
tendido tanto la prictica de elaboracién de polimeros ferrosos o férricos, pues el
resultado obtenido con los productos convencionales en depuracién quimica de
aguas residuales urbanas suele dar un rendimiento elevado.

Tabla 1.4. Coagulantes de hierro: caracteristicas técnicas.

Cloruro férrico Sulfato férrico | Sulfato ferroso
Aspecto Liguido amarillento arh;?rli“ggto Solido verdoso
% Fe O, 13,7 12,3 30
Densidad a 20 °C (g/cc) 1,42 1,60 1,90
Punto congelacion (°C) -10 -15 -
pH 1,0 - .
Impurezas Trazas metales Trazas metales <20 mg/L
pesados pesados (como Pb)
Férmula FeCl, + 6H,0 Fe,(SO,), FeSO,
Peso molecular 162,2 399,7 151,9
% Riqueza prod. puro 40 44 50,8
Viscosidad 12 cps (10 °C) 60 cps (15 °C) -

17



18

PROCESOS FISICOQUIMICOS EN DEPURACION DE AGUAS

Aproximacion a la coagulacion-floculacién a escala practica:
decantacion

Desde un punto de vista formal, podemos distinguir dos tipos de particulas que
pueden separarse via decantacion: particulas granulares 'y particulas floculadas. Las
primeras decantan independientemente unas de otras, sin interaccionar entre s,
siendo su velocidad de decantacién funcién directa de su masa, e indirecta del
numero de Reynolds del fluido (agua).

Para que una particula discreta decante, su velocidad de sedimentacién habra
de superar a la velocidad ascensional del agua. Estos aspectos permiten un trata-
miento matemadtico util para el disefio de decantadores industriales de aguas. En
este sentido, la decantacién de particulas discretas sigue una secuencia lineal de
velocidad constante (Figura 1.9, I).

]l

Figura 1.9. Estudio tedrico de la sedimentacion de particulas: (1) particulas discretas; (I1)
particulas floculadas (L, longitud del decantador; 3, altura inicial de las particulas frente al
fondo; C, altura final de las particulas); (l1l) sedimentacion en piston.
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Dependiendo del tamafio (o densidad) concreto en la figura se recogen dos
casos (1) y (2) en que la linea de decantacién exhibe pendiente distinta.

Con relacién a las particulas floculadas (conseguidas mediante adicién al agua
de coagulantes y/o floculantes) experimentan diversas interacciones entre ellas,
aglutinindose via coalescencia y depositindose con una velocidad creciente por
fenémenos de arrastre; a este proceso se lo denomina como “sedimentacién difu-
sa”. En la Figura 1.9, apartado II, también se representan dos casos de particulas
de diferente tamafio (1) y (2), que decantan con distinta velocidad.

Llegado este punto, debe comentarse la denominada como “sedimentacién en
pistén” o sedimentacién frenada de particulas floculadas, que, sin entrar en mads
detalles supone el miximo de interaccién entre particulas: al comienzo del pro-
ceso se experimenta una minima sedimentacién (zona 1-2 de la figura, apartado
III), 1a cual se incrementa exponencialmente al poco tiempo por una dindmica de
arrastre forzado entre particulas (zona 2-4), sedimentacién que se va frenando al
principio de forma gradual (zona 4-5) para hacerlo dristicamente después (zona
6 de la Figura 1.9, apartado III).

Una vez tratado extensivamente el tema de los coagulantes, debe indicarse
que respecto a los reactivos floculantes (también denominados como ayudantes
de floculacion o coadyuvantes), de los que los mdis usados son las poliacrilami-
das de cardcter no iénico o ligeramente anidnico y las polidacmas —un tipo
de almidones modificados mds reservadas para potabilizacién de aguas— o las
poliacrilamidas de cardcter catidnico para depuracién, también cabe citar como
muy empleada (si bien ha caido en desuso) a la silice activada obtenida in situ
por reaccién entre silicato sédico y dcido sulfirico. En cualquier caso, el empleo
de poliacrilamidas estd claramente en declive al presentar el monémero de es-
tos productos, acrilamida, caracteristicas carcinogénicas con lo cual existe una
restriccién de uso en potabilizacién de aguas, pero que también se amplia cada
vez mds a la depuracién

En cualquier caso y a escala industrial, los procesos de coagulacién-floculacién y
decantacién subsiguiente se consiguen en la practica industrial llevada a cabo en las
estaciones de depuracién en los equipos denominados “decantadores”.

Un decantador es un sistema que estd dotado de tres elementos esenciales:

1. Una zona de adicién de reactivos, en que por turbulencia y/o agitacién
rapida se provoca la mezcla completa e intima entre el agua a decantar y el
reactivo quimico dosificado.

2. Una zona donde existe una cierta estabilidad del agua y el régimen ya no
es turbulento, para conseguir que se produzca el fenémeno de floculaciéon
o crecimiento de macrofléculos susceptibles de decantacion.

3. Finalmente, una zona de decantacién o sedimentacién, en donde en fun-
cién de las distintas velocidades ascensionales, o lo que es igual, de la di-
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terente densidad entre los fléculos (pesados) y el agua relativamente libre
de fléculos (menos densa) se produce el “ascenso” del agua decantada y
clarificada, que se recoge desde la superficie del decantador, acumuldndose
por su parte el fango en la zona inferior, desde donde es retirado periédi-
camente desde el fondo del equipo.

Ya se dijo antes que la coagulacién consiste en dosificar un producto a un agua
capaz de neutralizar la carga de los coloides y comenzar la formacién de un preci-
pitado. Como ampliacién al tema, ademids de esta accién los coagulantes también
reaccionan con la alcalinidad de un agua, posibilitando la formacién de carbonato
calcico o hidréxido de magnesio entre otros.

Las reacciones quimicas provocadas por los dos coagulantes probablemente mds
aplicados en tratamiento de aguas, sulfato de alimina y cloruro férrico, son(:

(), producto sélido o poco soluble, en adelante en el texto.

AL(S0,), + 3Ca(HCO,), —» 3CaSO, (s) + 2Al(OH,) (s) + 6CO,
2FeCl, + 3Ca(HCO,), —» 3CaClL, (s) + 2Fe(OH,) (s) + 6CO,

Obsérvese que la tedrica formacién de hidréxido de aluminio o férrico no se
detendria, sino que proseguiria para generar polimeros de aluminio y hierro con
mayor capacidad coagulante que los simples hidréxidos.

De cualquier forma, las dosis generalmente aplicadas de estos dos reactivos en
tratamiento (potabilizacién) de aguas se mueven entre 10 y hasta 100 g/m?, en
funcién de calidad del agua bruta (color, turbidez, pH, temperatura, contenido sa-
lino, etc.) mientras en depuracién de aguas suelen ser apreciablemente superiores,
pudiendo incluso superar los 500 g/m’.

En cuanto a la dosis éptima de coagulante pasa por la realizacién de en-
sayos de nivel de laboratorio o jar-fest. En estos, se dispone de un sistema de
agitacion (en general mediante varillas acabadas en aspas en su extremo infe-
rior) insertas en una serie de vasos de precipitados de 1 litro de forma alta. Se
dosifica el reactivo en dosis crecientes, y se observa la calidad obtenida tras la
coagulacion después de un determinado tiempo normalizado (véase al respecto
el Capitulo 7).

Por otro lado, cada vez se emplean mds en grandes estaciones de tratamiento
equipos automdticos que en funcién de la variacién del potencial Z (o magni-
tudes relacionadas) de un agua, ajustan en continuo la dosis éptima de coagu-
lante a dosificar. A estos equipos se los suele denominar medidores de corriente
circulante.

La Figura 1.10 presenta el esquema de estos sistemas.
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Figura 1.10. Esquema de un medidor de corriente circulante para optimizar la dosificacion
de coagulante en coagulacion-floculacion. Fuente: autor.

Iguales consideraciones (jar-test o medidores de corriente circulante) pueden co-
mentarse para la obtencién de las dosis practicas de ayudantes de floculacién.

Dicho esto, citemos que existen dos tipos de decantacion: eszdtica y dindmica.
En el primer caso, se usan depdsitos o estanques de fondos inclinados para favo-
recer la recogida de los fangos, depésitos que se pueden llenar intermitentemente
con el agua a decantar manteniéndolos un determinado tiempo en reposo. Des-
pués de este, se recoge el agua desde un nivel superior al ocupado por los fangos
decantados. Estos equipos no se usan en la actualidad mas que en circunstancias
excepcionales o en instalaciones provisionales.

Esta variedad de decantacién, arcaica desde la éptica de su operatividad indus-
trial, plantea asimismo los inconvenientes de que su produccién de agua tratada es
minima, su rendimiento deficiente a no ser que el agua bruta de origen tenga alta
calidad y de que para poder ser operada en continuo, y a fin de que la velocidad de
sedimentaci6n fuera efectiva (es decir, superior en valor absoluto a la velocidad as-
censional del agua), se requeririan vastas superficies de construccion, prohibitivas
en la sociedad actual. Ademds, su rendimiento se resiente mucho ante pequefios
cambios de caudal de alimentacién y temperatura del agua (esto también ocurre,
si bien muy atenuado, para los decantadores dindmicos).

Para terminar este punto, si el decantador estatico operase con adicién de reac-
tivos, se deberia contar con un mezclador de agua en donde se produjese el aporte
y mezcla de aquellos con el fluido a tratar. Estos mezcladores o tanques de reac-
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cién en esencia son depésitos de dimensiones sustancialmente mas pequefias que
el decantador, provistos de sistemas para agitacién del agua, en general mediante
turbinado.

En todo caso, la decantacién util y aplicada actualmente en cualquier estacién
de tratamiento o depuracién es la decantacién dindmica, que de principio opera en
continuo y mejora de forma muy ostensible la floculacién posterior. Como nota
distintiva con relacién a la anterior, los decantadores dindmicos suelen incorporar
un reactor o parte mas o menos definida en donde se produce la verdadera flocula-
cién y comienzo subsiguiente de la precipitacién de sustancias.

Este tipo de aparatos, en general cilindro-cénicos tienen una zona central
cilindrica o forre en que se inyecta el agua con reactivos por su parte superior,
descendiendo el flujo hidraulico hacia el fondo campaniforme de la torre, y per-
mitiendo de este modo que los fangos se queden retenidos en el fondo del decan-
tador, mientras el agua ya clarificada emigraria preferencialmente hacia la parte
superior en donde se recogeria. Nétese que en estos decantadores todo el fango
producido se evacta. Este tipo de equipos se usan en la precipitacion del conte-
nido salino del agua, eliminacién de dureza, sulfatos, etc., asi como también en
estaciones de tratamiento antiguas.

Sin embargo, los decantadores dindmicos mds empleados en el presente son los
de contacto de fangos, es decir, aquellos en que se reutiliza parte del fango ya forma-
do, que se mantiene junto al agua del decantador a fin de favorecer la formacién
de nuevos fangos. En este sentido, si el fango procede de la adicién de coagulantes
serd un fango fundamentalmente de hidréxidos metdlicos y, por tanto, inorgénico,
mientras que si se trata de decantacién biolégica el fango consistird en un cultivo
biolégico esencialmente.

La reutilizacion de fangos, con abstraccién de su origen, permite mejorar el
funcionamiento del decantador facilitando y acelerando la formacién de nuevos
fangos; también consigue aumentar el rendimiento del proceso, asi como reducir
en su caso el aporte de reactivos quimicos de coagulacién-floculacién.

Ligado a lo anterior, nota distintiva de los modernos decantadores con recir-
culacién de fangos es la de incluir en su disefio, légicamente, una zona de interac-
cién de agua y reactivos con los fangos antiguos o recirculados. En este sentido, el
decantador contard con las tres zonas operativas (reaccion, mezcla de agua y fangos,
y sedimentacion) ya comentadas en un punto anterior.

La eliminacién de los fangos excedentarios de decantacién puede abordarse
por diversos sistemas denominados genéricamente como purgas de decantacién.
Pueden ser mediante descarga forzada (bombeo) o no forzada (por gravedad) en
funcién del nivel de las tuberias de desagiie respecto a la limina total de agua y
de fango en particular. Estas tuberias han de poseer, como es 1égico, vélvulas de
apertura, cierre e incluso de regulacién de caudal, operadas bien neumaitica bien
eléctricamente.
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En general, la acumulacién de fangos se dirige hacia unas partes especiales del
equipo, que se denominan concentradores de fangos, con estructura mas o menos c6-
nica, sobre las cuales a menudo se colocan liminas inclinadas para favorecer el des-
censo de los fangos y evitar su ascenso incontrolado e indeseable. Este es el principio
de los decantadores lamelares que se describirdn después. Otra forma de descargar
fangos es mediante bombeo cuando debe salvarse un desnivel, es decir, cuando la
evacuacion final estd situada a cota piezométrica superior de la de evacuacién del
fango.

Finalmente, en la mayoria de los decantadores empleados en depuradoras se
aplican sistemas de barrido mecanico de fangos tanto en superficie como en pro-
fundidad. Esto es debido a que los fangos de depuracién, biolégicos, suelen ser
poco densos y tienden a acumularse en superficie cuando estdn suficientemente
frescos.

Decantadores tipicos en tratamiento de aguas suelen ser los Accelator o Cir-
culator (nombres comerciales), sujetos a amplias variaciones en su estructura y
operativa. No obstante, suelen ser circulares, con una parte central en general de
disposicién tronco-cénica invertida o cilindrica, en la que entra el agua a tratar ya
con el reactivo dosificado en su caso (Figura 1.11).

En esta zona de reaccion (zonas E-F en la Figura 1.11) se desarrolla el proceso
quimico entre agua y coagulante y/o floculante; aqui, ademads, se inserta una tur-
bina que agita lentamente la mezcla (D). Posteriormente, el agua pasa a una zona
de clarificacién (G) donde el régimen se estabiliza y se posibilita la separacién del
fango hacia el fondo del aparato, recolectindose el agua clarificada por la parte
superior (B).

Los Accelator poseen una zona intermedia entre la de mezcla y la de sedi-
mentacion, con lo cual el proceso se optimiza (véase en Figura 1.11, derecha, los
vertederos de salida del agua decantada).
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Figura 1.11. Esquema de un Accelator (izquierda); detalle de vertederos de recogida de
agua decantada (derecha).
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Obsérvese que, por la parte inferior, existen unas venfanas de entrada del fango
a recircular (detalle H) desde los concentradores (detalle I), siendo la recirculacién
también accionada por la turbina. Ademds, la conexién entre las zonas hidraulicas
del aparato se lleva a cabo tanto por la parte inferior como por la superior

Parametro critico de funcionamiento de estos decantadores es la velocidad
de agitacién de la turbina central que dirige, en realidad, la tasa de recirculacién de
fangos.

Las velocidades de turbinado suelen oscilar, en general, entre 0,5 y 2 minutos
por revolucién, y no deben ser ni demasiado bajas como para provocar la sedi-
mentacién indeseada del fango, ni demasiado altas como para que la floculacién
inducida por el fango antiguo sea inapreciable, e incluso que se lleguen a romper
los fléculos antiguos ya formados.

La Figura 1.12 presenta una panordmica de un decantador industrial de re-
circulacién de fangos con retirada de fangos por el fondo, mientras que la Figura
1.13 presenta la de un decantador también de recirculacién de fangos, pero con
retirada de fangos tanto por el fondo como a media altura.

Figura.l1.13. Decantador EDAR-EMACSA (Cérdoba).
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Obsérvese en la Figura 1.13 el puente radial de movimiento periédico circular
(estructura rectangular en el centro de la figura) que posibilita la retirada efectiva
de fangos al mover solidariamente al mismo, una serie de tubos de succién que se
encuentran accionados por sus correspondientes sistemas de bombeo.

Otro tipo muy empleado de decantadores dindmicos son los de lecho de fangos,
que también aplican el principio de la reutilizacién de fangos antiguos para mejo-
rar el proceso. Suelen ser rectangulares en este caso y, en ellos, la entrada de agua
se produce desde el fondo del aparato, distribuyéndose homogéneamente desde
aqui mediante un sistema inferior de emparrillado de tubos.

El agua y los reactivos deben inexcusablemente atravesar un /echo o colchin de
fangos existente en el fondo del decantador, lo que provoca una mayor produccién
a su vez de nuevos fangos. Un ejemplo tipico de este sistema es el Pulsator (nom-
bre comercial, véase Figura 1.14.

El agua entra por (1) hacia una torre central (2) que se va llenando paulatina-
mente al hacer el vacio en ella hasta alcanzar un determinado nivel (superior en 1
a2 m laldmina de agua libre en el decantador). En este momento, la torre se pone
a la presién atmosférica provocando la salida del volumen de agua almacenado en
una pulsacion periédica que la impulsa a través de los tubos distribuidores del fon-
do (obsérvense los elementos tranquilizadores triangulares en su parte superior para
evitar turbulencias del agua), alcanzando tras un determinado tiempo hidraulico
la superficie del decantador, por donde se recoge el agua tratada mediante unas
canaletas al efecto (5). El fango excedentario se retira desde unos conos de acu-
mulacién de fangos o concentradores (3).

(%) (5)

s i v

(4)
ANANNANY
I—ﬂ_ﬂ_ﬂ——ﬁ—ﬁ i'lﬂ r.1 r.1 .Y .

Figura 1.14. Esquema de un decantador Pulsator lamelar.

Finalmente, indiquese que en estos decantadores debe optimizarse acompa-
sandose el tiempo de llenado y el de vaciado de la torre central, a fin de conseguir
los rendimientos mds adecuados.
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Cualquiera de los dos tipos de decantadores dindmicos resefiados suele ope-
rar con velocidades ascensionales del orden de 3-5 m/h (la velocidad ascensional
prictica se calcula del cociente entre el caudal de tratamiento, en m*/h, que ali-
menta al decantador y su superficie util expresada en m?, véase Capitulo 7).

Decantaciéon lamelar

Una forma de mejorar sensiblemente el rendimiento de decantacién, que en rea-
lidad se refiere fundamentalmente a la reduccién de color, turbidez (o sélidos en
suspension totales) y materia orgdnica, lograda con respecto a la del agua bruta, es
la de aplicar el principio de la decantacion lamelar (véase Figura 1.15).

El efecto lamelar es un proceso de separacién de particulas desde una suspen-
sién que fluye entre liminas o /amelas inclinadas un determinado angulo respecto
a la horizontal. De este modo, las particulas sedimentan mds ficilmente ya que
pueden deslizarse a través de estas ldminas hacia el fondo del aparato, favorecién-
dose la clarificacién del influente.

En este sentido, en la anterior Figura 1.14, parte superior, puede apreciarse un
sistema de lamelas instalado en el decantador de lecho de fangos alli representado

(detalle (4)).

Agua clarificada

(b)

/ :?::’Msblidos sedimentados L|_ [
E: retirados del tubo { yl-m.../“‘L'/—\"/H V
Influente =

Figura 1.15. (a) detalle interno de un canal lamelar; (b) conjunto de lamelas hexagonales.

La sedimentacién lamelar responde a tres categorias segiin que sea la trayec-
toria del fango que se desliza y la del agua clarificada: (a)contra-corriente; (b)per-
pendicular y (c)a favor de corriente. Estas variaciones posibilitan una amplia gama
de equipos disponibles.

La eficacia de sedimentacién de un sistema lamelar es proporcional a la pro-
yeccién horizontal de sus unidades lamelares consideradas individualmente. Este
parametro puede ser determinado de la siguiente ecuacién:

A=L *B-*cosa



1. Procesos quimicos empleados en depuracion de aguas: teoria y practica

donde “A” es el 4rea total de sedimentacién, “L” la longitud de las lamelas, “B” su
anchura y “a” el angulo de inclinacién de las lamelas con respecto a la horizontal.

Las lamelas m4s eficaces son las de conformacién tubular cilindrica o las hexa-
gonales (en forma de panal de abejas) que presenten un dngulo de inclinacién
comprendido entre 35° y 60° y un didmetro interno 6ptimo comprendido entre
25-50 mm. El sisterma lamelar incrementa la velocidad ascensional hidrdulica hasta
un 50% con relacién a la de un decantador dindmico convencional, lo que supone
velocidades superiores a 6-7 m/h e incrementos notables del caudal de tratamien-
to efectivo del decantador.

La Figura 1.16 presenta la panordmica de un decantador industrial lamelar
de lecho de fangos instalado en una estacién potabilizadora de aguas, si bien el
disefio para depuradoras es técnicamente similar.

Figura 1.16. Pulsator Lamelar-EMACSA (Cérdoba).

Electrocoagulaciéon

Para finalizar este apartado se puede hablar de los sistemas de electrocoagulacién,
que se comentaron anteriormente, compuestos por una celda electrolitica con
electrodos de Al o Fe a los que se aplica una corriente eléctrica que genera iones
metdlicos cargados e hidrégeno.

Las ventajas de este sistema son:

*  Minima cantidad de reactivos.
*  Baja produccién de fangos.
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+  Efectiva eliminacién de materia orgdnica y compuestos refractarios (espe-
cialmente compuestos de preocupacién emergente y microcontaminates).

* Incremento del pH del agua favoreciendo la decantacién de hidréxidos
metilicos.

 Alta eficacia con corrientes eléctricas y tiempos de tratamiento aplicados
bajos.

*  Efectividad con aguas poco cargadas.

*  Menor coste de implantacién y mantenimiento que con los sistemas con-
vencionales.

*  Eliminacién de sélidos en dos niveles, superficie y fondo.

PRECIPITACION QUIMICA

Los procesos de precipitacion responden a procesos de indole puramente quimica
que discurren a través de reacciones quimicas definidas y en la mayoria de las
ocasiones que se suelen cumplir estequiométricamente, con la validez que esto
supone de cara a su aplicabilidad industrial y al balance de masas correspondiente.

Se propician por la adicién de compuestos quimicos a un agua con lo que
se generan compuestos poco solubles de ficil decantabilidad. Se han empleado
tradicionalmente para mejorar la eliminacién de sélidos en suspensién y carga
orgdnica, asi como para eliminacién de nitrégeno, fésforo y metales pesados (en la
Figura 1.17 se presenta un esquema de un tratamiento integral de depuracién con
precipitacién quimica) compuesto de:

Tamizado inicial del agua, coagulacion—floculacion, decantacion, recarbona-
tacion del agua decantada, filtracion sobre arena, adsorcion sobre lechos de carbon
activo granular, y cloracion final.

Almacenamiento
de fangos

U Laguna de

homogenizacién
de caudal
At

Aguas residuales
acabecera

{opcional) Cloracian

| Garbén _L

Mezcla ripida Sedi
y flaculacion

Agua bruta
Filtracién

Tamizado Recarbonatacién

i (sise emplea =m—
; ! hidroxido calcico) Carbén
Adicion de Fango
coagulante i
| | Fangos Regeneracin de
_ 2 carban granular
Secado de fangos Deshidratacion
i de fangos
(opcional) Centrjfu- Lavado de gases
gacken mediante scruber y
Desborde ;s
o filtracion aguas residuales de
(fangos) regeneracion del carbon

Figura 1.17. Esquema de una depuracion integral de aguas residuales con tratamiento
qguimico. Fuente: Metcalf y Eddy.



